WSK 501/502

max 10 WSK 50X par centrale,

seulement 1 WSK 501/502 4, *

¢ max 10 pcs

moteurs 24V DC standard

detecteur de fumée et interrupteur de
ventilation a connecter uniquement a

WSK 501/502
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Moteur Recommendation de cable
Ligne de moteur X1 A:  (N)HxH-FE 180/E30  voir tableau de cablage - +-24V DC moteur
+/-24V standard / MotorLink- max 4A (N)HxH-FE 180/E30  voir tableau de cablage - moteur MotorLink®
tablaux des différents variante de moteurs a consulter B: JE-H(St)H E30/E90 1x20,8mm
C: JE-H(St)H E30/E90 2x20,8mm
Longeur ansi que diamétre de cable a définir (voir tableau) D1: Silicone FRNC voir tableau de cablage
D2: Silicone FRNC voir tableau de cablage
E: J-Y(St)Y 2x20,8mm
F1: Oelflex® classique 5 x 0,75mm2
F2: Oelflex® classique 7 x 0,75mm2
F3: Oelflex® classique 3 x0,75mm2
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